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INT. C.C. 4x250 A

FU

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION (C1)

@ C.T. 1000 KVA

SIBLES

o

Cu/4x1x150 mm2+T.1x95mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cu/4x1x25mm?+T.1x25mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Bateria
Condensadores

SAL
l
fox

Cuadro
Climatizacion

Cu/4x1x70mm2+T.1x35mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1kV

Cuadro
Sotano
Alimentacion
Normal

o

Cu/4x1x4mm?2+T.1x4mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cuadro
Planta Sétano
Alimentacién SAI

Planta Baja
Alimentacion SAl

Cu/4x1x10mm?+T.1x10 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cuadro

1.G.A.

4x80A/15KkA
I.G.A. °© I.G.A. °© I.G.A.
4x20A/15KA ({zAA 4x40 A/ 15KA 4x25A715KA

Cu/4x1x6mm2+T.1x6mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cuadro
Planta Alta
Alimentacion SAl

Cu/4x1x35mm2+T.1x35mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cu/4x1x50mm2+T.
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

1 x 50 mm?

Cu/4x1x50mm2+T.1x50 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

DERIVACION INDIVIDUAL
Cu / 2(3x150 mm? +1x95 mm?)
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV
ALIMENTACION DE SOCORRO
INT. AUTOMATICO © Cu /4 x 1 x50 mm?+1x25 mm?
4x250 A regulable 4& Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV (AS+)
\[é CUADRO CONMUTACION
° AUTOMATICA GRUPO RED
INT. AUTOMATICO
p 4x125 A regulable
Proteccién contra
sobretensiones
I.G.A. °/  1GA. °/  1GA. © L.G.A. ° L.G.A. °/  IGA. ALIMENTACION DE SOCORRO
4x250 A/15kA 4x80A/15kA 4x160 A/ 15 kA 4x100 A/15kA 4x125A/15kA 4x125A/15kA Cu/4 x 1 x50 mm2+1x25 mm?

Unipolar. UNE SZ1-K 0,6/ 1 kV (AS+)

o

Cuadro Cuadro
Planta Baja Planta Primera
A"ng;faﬁm A"ng;faﬁm ;é INT. AUTOMATICO
4x125 A regulable
I.GA. ° L.G.A. °, LGA ° I.G.A. °/  1GA. °/  1GA. °/  1GA.
4x16 A/ 15 KA 4x25A/ 15 KA 4x25 A 15 KA gzé‘ 4x25A 15 kA 4 x40 A/ 15 KA 4 %25 A/ 15 KA 2x 16 A/ 15 kA

Cu/4x1x25mm?+T.1x25mm?
Unipolar. UNE SZ1-K 0,6 / 1 kV( AS+)

Extractor

Parking

Cuadro
Sotano
Alimentacion
Doble suministro

Cu/4x1x6mm2+T.1x6 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1kV

Cu/4x1x6mm2+T.1x6 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1 kV

Cuadro
Planta Baja
Alimentacion
Doble suministro

Cu/4x1x6mm?2+T.1x6 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 /1kV

Cuadro
Planta Primera
Alimentacion

Doble suministro

Cu/4x1x10mm2+T.1x10 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6 / 1 kV( AS+)

Ascensor Grupo Presioén

CPI

Cu/4x1x6mm2+T.1x6mm?
Unipolar. UNE SZ1-K 0,6 / 1 KV( AS+)

Central detectores
incendios

Cu/2x1x25mm2+T.1x25mm?
Unipolar. UNE SZ1-K 0,6 / 1 kV( AS+)
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CUADRO C2 (Planta Sé6tano)

Embarrado Alimentacion Normal

CUADRO C1

Cu/4x1x35mm?+T.1x35mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1kV

L.GA.
4x100A/15kA

INT. DIFERENCIAL

tﬁ 2x40A/30 mA

P.A.
2x10A/10 kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x15mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. superficial

Cu/2x1x15mm?
+T.1x15mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. superficial

P.LA.
2x10A/10kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x15mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x15mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

P.LA.
2x10A/10kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x15mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.
2x10A/10 kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

P.LA.
2x10A/10 kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. superficial

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

bajo tubo bajo tubo bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo tubo bajo tubo bajo tubo bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa PVC 400 X 60 mm
PVC @ 16 mm PVC @ 16 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC @20 mm PVC @ 16 mm PVC @ 16 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
Reloi ° Contactor ©, Interruptor de © , Interruptor de Interruptor de
elo) @ mecanismo mecanismo mecanismo
Contactor Reloj 2 ¢ 2 ¢ 2 HC 2 ¢ 2
Linea F1 Linea F4 Linea F2 Linea F5 Linea F7 Linea F9
Pulsador ©® S ® S ® S ® S ® S T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T.
Linea A2 Linea E2 Linea A3 Linea E3 Linea A5 Linea E5 Linea A9 Linea E9 Linea A11 Linea B1 Estancas 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V
Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado 16 A-250V Usos varios Blancas en Cajas  Blancas en Cajas Blancas en Cajas  Blancas en Cajas
Aparcamiento Emerg./Sefal. Almacén Ayto. Emerg./Sefal. Almacén / Emerg./Sefial. Distribuidor Emerg./Sefial. Fachada Balizamiento Usos varios  Pasillo / Distribuidores  Fuerza / Datos Fuerza / Datos Fuerza / Datos Fuerza / Datos
Desp. Protecc Civil / Almacén P.L. Escalera Sétano Aparcamiento
INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL ﬁ INT. DIFERENCIAL ﬁ INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA 2x40A /30 mA 2x40A /30 mA 2x40A /30 mA o 2x40A /30 mA o 2x40A /30 mA o 2x40A /30 mA o 2x40A /30 mA
& = & L b >
P.IA. P.IA. P.IA. P.IA. é PIA. é PIA. P.IA. P.IA. é PIA. PIA. PIA. PIA.
2x16 A/ 10kA 2x16 A/10kA 2x16 A/ 10kA 2x16 A/10kA 2x16 A/ 10 kA 2x16 A/10kA 2x16 A/ 10kA 2x16 A/ 10kA 2x16 A/10kA 2x 16 A/10 kA 2x10A/10kA 2x16 A/10kA
Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x2,5mm? Cu/2x1x25mm? Cu/2x1x1.5mm? Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x25mm? +T.1x2,5mm? +T.1x1.5mm? +T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 0721-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 0721K UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa
PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
n & n € 1 ) n & n € 1 a8 v
Linea F11 Linea F13 Linea F15 Linea Linea 62 Linea 63 Linea 64 Linea 65 Bomba Agua Potable Cuadro Bombas ACS Linea C1 Linea P1
T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. Reserva 3T.C.Mono+T.T. 3T.C.Mono+T.T. 3T.C.Mono+T.T. 3T.C.Mono+T.T. Alimentacién Casette Puerta Garaje
16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V
Blancas en Cajas  Blancas en Cajas Usos varios Fuerza Fuerza Fuerza Fuerza
Fuerza / Datos Fuerza / Datos Vestuarios / Aseos
CUADRO C1
Cu/4x1x6mm?+T.1x6mm*
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1 kV
CUADRO C2 (Planta Sétano)
Embarrado Alimentacion Doble Suministro
L.G.A.
4x25A/15kA
INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA 2x40A /30 mA 2x40A /30 mA
P.LA. P.ILA. P.ILA. P.IA. P.IA.
2x10A/10kA 2x10A /10 kA 2x10A /10 kA 2x10A /10 kA 2x10A /10 kA

P.LA.
2x10A/10kA

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. superficial

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. superficial

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

/ Guardia

/ Cuarto instal.

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,56mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x156mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,56mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

Cu/2x1x15mm?
+T.1x1,5mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
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Sala de juntas

bajo tubo bajo tubo bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa bajo canal con tapa
PVC @16 mm PVC @16 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
(L? Contactor Reloj Interruptor de Interruptor de Interruptor de Interruptor de Interruptor de
mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo mecanismo
L) S =S S S ® S
) ) Pulsador
Linea A1 Linea E1 Linea A8 Linea E8 Linea A4 Linea E4 Linea A6 Linea E6 Linea A7 Linea E7 Linea A10 Linea E10
Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado Alumbrado
Aparcamiento Emerg /Sefial. Distrib. / Jefe policia ~ Emerg./Sefial. Distribuidor Emerg./Sefal. Desp. Policia / Emerg./Sefal. Pasillo Emerg./Sefal. Vestuarios Emerg./Sefal.
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