Linea F17
T.C. Mono + T.T.
16 A-250V
Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

CUADRO C1

Cu/4x1x4mm?+T.1x4mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1kV

CUADRO C2 (Planta Sétano)
Embarrado Alimentacion SAI

L.GA.
i& 4x20A/15kKA

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.

+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K

PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVG 400 x 60 mm
n € H H
Linea F3 Linea F6 Linea F8
T.C.Mono+T.T.  T.C.Mono +T.T. T.C. Mono +T.T.
16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V
Rojas en Cajas Rojas en Cajas Rojas en Cajas R
Fuerza / Datos Fuerza / Datos Fuerza / Datos Fi

CUADRO C3 (Planta Baja)
Embarrado Alimentacion SAI

2x16 A/10 kA

Cu/2x1x25mm?

Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.

+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K

PVC 400 x 60 mm

2 &
Linea F10

T.C. Mono + T.T.

16 A-250V
ojas en Cajas
uerza / Datos

2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?

Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.

2x16 A/10 kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada

bajo canal con tapa
PVC 400 x 60 mm
28 28
Linea F12 Linea F14
T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T.
16 A-250V 16 A-250V

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

CUADRO C1

é\‘ 2.><.1.6A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa
PVC 400 x 60 mm

Cu/4x1x10mm?+T.1x10 mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1 kV

L.GA.
f\‘ 4x40A/15kA

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL

2x40A/30mA
P.LA. P.LA.
2x16 A/10 kA 2x16 A/10 kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL

2x40A/30 mA
P.ILA. P.ILA.
2x16 A/10kA 2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL

2x40A/30mA
P.LA. P.LA.
2x16 A/10 kA 2x16 A/10 kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVGC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
1 1 n & n ¢ H H 2 ¢ H 2 ¢ 2 ¢ 2 ¢ 2 ¢
Linea F19 Linea F21 Linea F23 Linea F25 Linea F27 Linea F29 Linea F31 Linea F33 Linea F35 Linea F37 Linea F39
T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono +T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T.
16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

CUADRO C5 (Planta Alta)

Climatizacion

CUADRO C1

Cu/4x1x70mm?+T.1x35mm?
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1 kV

L.GA.
T& 4x150 A/15kA

P.ILA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?

INT. DIFERENCIAL
o 4x40A /300 mA

P.LA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?

INT. DIFERENCIAL

:ﬁ 4% 40 A/300 mA

ﬂ INT. DIFERENCIAL

o 4 x40 A/300mA

P.ILA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?

ﬁ INT. DIFERENCIAL

4x40A/300mA

P.ILA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?
UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

ﬁ INT. DIFERENCIAL

= 4x40A/300mA

P.ILA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?
UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

&l

Linea Maquina 1

PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
g & g & n & n € 2 ¢
Linea F43 Linea F45 Linea F47 Linea F49 Linea F51
T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T.
16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V 16 A-250 V 16 A-250 V

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Linea Maquina 2

UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

O3]

Linea Maquina 3

UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

&Il

Linea Maquina 4

&Il

Linea Maquina 5

CUADRO C4 (Planta Alta)
Embarrado Alimentacion SAl

ﬂ INT. DIFERENCIAL

o 4 x40 A/300mA

P.LA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?
UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

Xl

Linea Maquina 6

ﬁ INT. DIFERENCIAL

= 4x40A/300mA

P.ILA.
4x25A/10kA

Cu/4x1x4mm?
+T.1x4mm?
UNE RZ1-K 0,6 / 1kV

Xl

Linea Maquina 7

CUADRO C1

Cu/4x1x6mm?+T.1x6mm*
Unipolar. UNE RZ1-K 0,6/ 1kV

L.GA.
ié\‘ 4x25A715kA

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30mA

P.LA.
2x16 A/ 10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

INT. DIFERENCIAL
2x40A/30 mA

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

é“ 2.><.1.6A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.
2x16 A/10kA

P.LA.

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa
PVC 400 x 60 mm

a8

Linea F53
T.C. Mono + T.T.
16 A-250V
Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

é P.LA.
2x16 A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa
PVC 400 x 60 mm

INT. DIFERENCIAL
2x40A /30 mA

é“ 2.><.1.6A/10kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

P.LA.

é“Z‘x’fGAHOkA 2x 16 A/10 kA

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

Cu/2x1x25mm?
+T.1x25mm?
UNE ES 07Z1-K
Unip. Inst. empotrada
bajo canal con tapa

PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm PVC 400 x 60 mm
n & n ¢ n &
Linea F55 Linea F57 Linea F59
T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T. T.C. Mono + T.T.
16 A-250V 16 A-250V 16 A-250V

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos

Rojas en Cajas
Fuerza / Datos
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FICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL | ——
EN CALLE ARROYO S/N DE SANTIPONCE. SEVILLA. ||,uL0o 2010
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) PLANTA BAJA
PLANTA SEMISOTANO
| CLIMATIZACION |
| UNIDADES INTERIORES || UNIDADES EXTERIORES |
Maquinas 2, 4, 5,6, 7, 1, 11,17, 18, 19, 26, 29, 30, Ud. Ext. E1 - Mod. FDCA-280HKXEA4.
31, 36, 37, 38 y 39. - Mod. FDTC 36 KX. Para unidades interiores de planta sotano.
Magquinas 1, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 40, Ud. Ext. E2, E3, E4, E5 y E6 - Mod. FDCA-280HKXE4.
41. - Mod. FDTC 45 KX. Ud. Ext. E7 - Mod. FDCA-224HKXE4.

Paralineas A, B, C, D, Ey F.

Magquinas 12, 21, 33, 34, 42. - Mod. FDTC 56 KX.

Mégquinas 3, 10,52 - Mod. FDT 71 KX | MODIFICADO-TERMINACION JULIO 2010

:
Magquinas 8, 9, 13, 14. - Mod. FDT 112 KX. - R ﬁi??;“{"gg?g'sm .................... Linea frigorifica PROYECTO DE REFORMA Y ADAPTACION DE EDl_ E;:;ZI;ZIES
! FICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL |—=
oo e MITSUBISH EN CALLE ARROYO S/N DE SANTIPONCE. SEVILLA. ||,uL0 2010
PLANO ESCALAS

INSTALACION DE CLIMATIZACION : 1100

PLANTAS SEMISOTANO Y BAJA DE TUBERIAS cotas

METROS
PROMOTOR ARQUITECTO NUM. PLANO
' ‘ 34
nuevo plano
EXCMO. AYUNTAMIENTO SANTIPONCE LUIS BARRIOS QUINTANA
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PLANTA BAJA
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PLANTA PRIMERA

Bandeja aislante perforada con tapa desmontable Ginicamente con herramienta
(canal aislante) de 60 mm x 400 mm, fabricada en PVC-RoHS, segin norma EN
50085-1, no propagadora de la llama, con reaccion al fuego clase M1 segun
UNE 23737, de la serie 66 U23X M10 de Unex 6 similar, con grados IP 2x e IK
10, instalada bajo forjado sobre techo falso, y sélo accesible a efectos de
mantenimiento por personal técnico autorizado

MODIFICADO-TERMINACION JULIO 2010

PROYECTO DE REFORMA Y ADAPTACION DE EDI-
FICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL
EN CALLE ARROYO S/N DE SANTIPONCE. SEVILLA.

EXPEDIENTE
LB020208

FECHA
JULIO 2010

INSTALACION ELECTRICA : 11100
BANDEJAS PORTACABLES cotas
METROS

EXCMO. AYUNTAMIENTO SANTIPONCE

—_—

LUIS BARRIOS QUINTANA

30

sustituye al plano
n°30
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