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LEYENDA

Cuadro de Mando y Proteccién

Pantalla de tubos fluorescentes de 4 x 18 W

Pantalla estanca de tubos fluorescentes de 2 x 36 W

Luminaria Downlight de empotrar con lampara TC-D de 2 x 26 W

Aplique de pared con lampara P. max. 60 W

Aplique estanco de pared con ldampara P. max. 60 W

Luminaria Dicréica de empotrar de 50 W

® oDk o|||[mN\

Luminaria antivandélica esférica opal estanca con ldmpara VSAP de 100 W

A. Auténomo de Sealiz. / Emerg. Pictograma Salida de 150 Im -6 W

A. Auténomo estanco de Sedaliz. / Emerg. Pictograma Salida de 150 Im - 6 W

A. Auténomo de Sefalizacién / Emergencia de 150 Im -6 W

A. Auténomo estanco de Sefalizacién / Emergencia de 150 Im -6 W

Pulsador para alumbrado temporizado

Interruptor simple

Interruptor conmutado

Interruptor conmutado de cruzamiento

Toma de corriente schuko estanca IP-44 monofésica de 16 A - 250 V

Caja modular de Fuerza / Datos

Interruptor de infrarrojos detector de presencia para alumbrado

Central de Alarma

MODIFICADO-TERMINACION JULIO 2010
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PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE REFORMA Y ADAPTACION DE EDI-
FICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL
EN CALLE ARROYO S/N DE SANTIPONCE. SEVILLA.

EXPEDIENTE
LB020208

FECHA

JULIO 2010

/
EXCMO. AYUNTAMIENTO SANTIPONCE LUIS BARRIOS QUINTANA

INSTALACION ELECTRICA : CIRCUITOS e
METROS

31.r

sustituye al plano
n° 31
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PLANTA PRIMERA

PLANTA SEMI-SOTANO PLANTA BAJA

LEYENDA
RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS / ESTRUCTURALES

Cuadro de Mando y Proteccién

A. Auténomo de Sefializ. / Emerg. Pictograma Salida de 150 Im -6 W TIPO RESISTENCIA | RESISTENCIA

CARACTERISTICAS ELEMENTO EXIGIDA
A. Auténomo estanco de Sefaliz. / Emerg. Pictograma Salida de 150 Im -6 W
Hormigén armado
A. Auténomo de Sefializacién / Emergencia de 150 Im -6 W Soportes 3502mT:53r5“?“mm R 180 R 120
A. Auténomo estanco de Sefalizacién / Emergencia de 150 Im -6 W (3/4 caras expuestas)
Tonado unidreccional
Pictograma sentido de la evacuacion bovedilla y vigueta de hormigon
Forjado H =300 mm REI 120 REI 120
Extintor ABC (Eficacia minima 21A - 113B) y Pictograma extintor hmin 2 120 mm (c/recrecido)
am =35 mm

Extintor CO: (Eficacia minima 70B) y Pictograma extintor Encuentro guaTr:Zg;g /Lé'—nliLDK;‘do
Origen de evacuacion forjado - fachada ambas caras El 240 El 60

entre sectores e 2350 mm
Recorridos de evacuacién

Tabique L.H.D.

Puertas para evacuacion de ocupantes Paredes separadoras guarnecido / enlucido El 240 El 120

entre sectores ambas caras
Escaleras para evacuacion de ocupantes €2150 mm

N — Tabique L.H.D.
pamecte aiecte | 2o | e MODIFICADO-TERMINACION JULIO 2010
. . fachada - fachada ambas caras

Alarma 6ptico - acustica e > 350 mm

Torado undeccional

E:z::::::::s — fonaEggiif;“':na i bovedilla Lv:wg;‘;eolar:r: hormigén REI120 REl60 P R OYE C—I—O D E R E FO R MA Y ADA PTACI O N D E E D I _ EXPEDIENTE
fachada planta baja hmin 2 122 f:?s(;/:iﬂec‘do) L8020208

Detector tamovelocintio FICIO PARA NUEVA SEDE DE CASA CONSISTORIAL

Medianeras con .
Pulsador Manual de Alarma No existen - - FECHA

T — e e EN CALLE ARROYO S/N DE SANTIPONCE. SEVILLA. ||, uLio 2010

Puertas de paso entre Puerta cortafuegos de acero

sectores de incendio a | F-111 estabilizado y aislamiento El» 30-C5 El» 30-C5

Boca de Incendios Equipada DN 25 (B.IE.) través de vestibulo de | mineral interior, con sistema de

independencia cierre automatico PLANO ESCALAS
Puerta cortafuegos de acero
Puertas de accesoa | F-111 estabilizado y aislamiento

[] Eglﬂ@@EB@@@}@gglﬂ@@mHﬂ

il et = M INSTALACIONES DE SEGURIDAD INCENDIOS 1 e

COTAS
METROS

PROMOTOR ARQUITECTO NUM. PLANO

l ‘ 3 2
/ r

EXCMO. AYUNTAMIENTO SANTIPONCE | | LUIS BARRIOS QUINTANA sus“t“rﬁ'ffz' plana
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